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NTT埋設管　H=1.52m

B.P.
[市道　郷之原がた下線]

不断水T字管φ200×φ150(鋳鉄管用)
ソフトシール仕切弁付

新設仕切弁φ150

新設仕切弁φ100

新設仕切弁φ200

新設仕切弁φ75

新設空気弁φ25

新設仕切弁φ200

E.P.(No.2+1.1)
[市道　郷之原がた下線]
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市道　郷之原がた下線
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令和7年度　水単第4号　市道郷之原がた下線配水管布設替工事(1工区)

令和　　年　　月　　日

工事箇所

図面種類

縮　　尺

図面番号

作成月日

工 事 名

鹿児島県　いちき串木野市
令和7年度　水単第4号

いちき串木野市　恵比須町外　地内

図　示

平　面　図

全　　2　　葉　　　　　第　　1　　号

※舗装厚は原形復旧とするものとする

市道郷之原がた下線(1工区)　平面図
S=1:1000

[市道　郷之原がた下線]

市道郷之原がた下線配水管布設替工事(1工区)
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配水管布設工　HPPEφ200　L=115.1m、HPPEφ100　L=6.0m、HPPEφ75　L=2.2m、HiVPφ150　L=5.9m、HiVPφ75　L=1.2m

[市道　郷之原がた下線] 施工延長　L=135.3m

仕切弁設置工φ200×2基、φ150×2基、φ100×1基、φ75×1基、空気弁設置工φ25×1基、給水件数2件

[市道　郷之原がた下線]

配水管布設工　HPPEφ200　L=115.1m

仕切弁設置工φ200×2基、φ150×2基、φ100×1基、φ75×1基

給水件数2件

空気弁設置工φ25×1基
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標準断面図(HPPEφ200)
S=1：100[市道　郷之原がた下線]
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仮設工

1.加世田京極φ40
※所有者（加世田京極）に工事期間の水使用不可の連絡を行い、了承済み。

※既設管切断位置については、監督員と協議すること。

5.0

PVジョイントφ100

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100（左締）

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ200（左締）

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ150（左締）

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ200（左締）

PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ75（左締）

PVジョイントφ150

離脱防止金具φ150

メカ型栓φ200（ポリ管用）

EFチーズ(片受)φ200×φ100

EFチーズ(両受)φ200×φ150

EFソケットφ150

EFソケットφ100

EFベンド(両受)φ100×45°

EFベンド(片受)φ100×45°

EFベンド(両受)φ200×45°
(H=800(車道) → H=1000(歩道))

EFベンド(両受)φ200×45°
(H=1000 → H=500)
※橋梁部歩道埋設

EFベンド(両受)φ200×45°
(H=500(歩道) → H=800(車道))

EFベンド(両受)φ75×22°1/2

EFベンド(両受)φ200×22°1/2

EFチーズ(両受)φ200×φ75

EFチーズ(片受)φ200×φ200

EFソケットφ200

メカ型栓φ200(ポリ管用)

異種管用メカ型曲管φ75×45°(P×V)

メカ型曲管φ75×45°(塩ビ管用)

VSジョイントφ75

ソフトシール仕切弁付(左締)
不断水T字管φ200×φ150(鋳鉄管用)

メカ型フランジ短管φ150(塩ビ管用)

サドル付分水栓φ200×φ25(ポリ管用)
小型空気弁φ25(本体のみ)

E.P.(No.2+1.1)
[市道　郷之原がた下線]

※仮設工のメカ型栓φ100を撤去して、接続すること。

B.P.
[市道　郷之原がた下線]

メカ型栓φ100(塩ビ管用）

メカ型栓φ100(塩ビ管用）

EFソケットφ75

7800

600 既設管DIPφ200
H=800

新設管HPPEφ200
H=800

500

8
00

※既設PE片落ジョイントφ200×φ150を切断して接続すること。
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いちき串木野市　恵比須町外　地内
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配管詳細図
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※舗装厚は原形復旧とするものとする

令和7年度　水単第4号

市道郷之原がた下線配水管布設替工事(1工区)

令和7年度　水単第4号　市道郷之原がた下線配水管布設替工事(1工区)

市道郷之原がた下線(1工区)　配管詳細図
S=1:250

[市道　郷之原がた下線]


